［様式例15］
火薬類製造施設定期自主検査実施結果（調書）
	検　　　査　　　項　　　目
	結 果
	記事（補正又は補修事項等）

	【規則第４条の製造施設の基準の適合性について】（数字は規則第４条の号数である）

	１　標識、警戒札は見やすいか
	良・否
	

	２　危険区域の状況
	良・否
	

	３　防火空地の状況
	良・否
	

	４　危険工室等からの保安距離は保たれているか
	良・否
	

	４の２　危険工室等の保安間隔は保たれているか
	良・否
	

	５　汽かん及び煙突は危険区域にないか
	良・否
	

	６　爆発の危険のある工室の構造・建築材料等の状況
	良・否
	

	７　煙火等の製造所以外の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤等の状況
	良・否
	

	７の２　煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場の土堤等の状況
	良・否
	

	７の３　避雷装置の状況
	良・否
	

	８　発火の危険のある工室は別棟で耐火性構造か
	良・否
	

	９　発火の危険のある工室と他の施設の間の防火壁等の状況
	良・否
	

	９の２　危険工室の発火の危険のある設備への消火設備の設置状況
	良・否
	

	10　危険工室付近の貯水池、貯水槽、非常栓等の設置状況
	良・否
	


	11　危険工室の窓、出口の設置状況
	良・否
	

	12　危険工室の内面、床面の状況
	良・否
	

	13　危険工室の床面の措置について
	良・否
	

	14　危険工室内に原動機、温湿度調整装置を据えつけていないか
	良・否
	

	15　危険工室内に設置している機械、器具、容器の構造
	良・否
	

	16　危険工室内の暖房装置の構造に問題はないか
	良・否
	

	17　危険工室内のパラフィン槽等に使用する高熱源に設置する安全装置の状況
	良・否
	

	18　危険工室又は火薬類一時置場の照明設備の設置状況
	良・否
	

	19　危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部の接地の状況
	良・否
	

	20　危険工室等の掲示板の設置状況
	良・否
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	【規則第４条の製造施設の基準の適合性について】（数字は規則第４条の号数である）

	21　危険工室に面してされた普通木造建築物への耐火的措置の状況
	良・否
	

	22　火薬類の飛散する虞のある工室の天井及び内壁の措置状況
	良・否
	

	22の２　火薬類及びその原料の粉じんの飛散防止措置について
	良・否
	

	22の３　乾燥設備等温度変化が起る設備への温度測定装置の措置
	良・否
	

	22の４　火薬類加圧設備への安全装置の設置状況
	良・否
	

	22の５　火薬類製造設備への静電気除去措置の状況
	良・否
	

	22の６　身体への静電気除去措置の状況
	良・否
	

	23　可燃性ガス・有毒ガスの発散する虞のある工室へのガス排気装置の設置状況
	良・否
	

	23の２　火薬類を乾燥する工室、日乾場の設置状況
	良・否
	

	24　火薬類を乾燥する工室内の加温装置は乾燥中の火薬類と隔離しているか
	良・否
	

	24の２　日乾場の乾燥台は約60㎝の高さとすること
	良・否
	

	24の３　日乾場と他の施設との間の簡易土堤・防爆壁・防火壁の設置状況
	良・否
	

	24の４　日乾場に設置した放冷するための設備の状況
	良・否
	

	25　爆発試験場等は危険区域内に設け、土堤・防爆壁・防火壁を備え、周囲の樹木等は常に伐採されているか
	良・否
	

	26　火薬類又はその原料を運搬する容器の構造に問題はないか
	良・否
	

	27　危険区域内の運搬車の構造等に問題はないか
	良・否
	

	28　火薬類の運搬通路の路面状況に問題はないか
	良・否
	

	その他の 特記事項
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